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Un reparador de embarcaciones de 68 afios murié a causa de las quemaduras que recibid
por la explosién e incendio de una bateria. El investigador de CA/FACE tuvo
conocimiento de este incidente el 29 de mayo de 2007, a través de un facsimil de la
Oficina del Distrito de Santa Ana de la Divisién de Seguridad y Salud Ocupacional
(Cal/0SHA). Se contactdé con el empleador de la victima el 4 de junio de 2007. El 7 de
junio de 2007, el investigador de la CA/FACE se desplazé a la empresa que empleaba a
la victima y entrevisté al propietario de la empresa y a otros empleados del taller.
Se tomaron fotografias del lugar del incidente.

E1l empleador de la victima era un pequefio taller de servicio, mantenimiento y venta
de embarcaciones remolcadas. La empresa llevaba mds de 20 afios funcionando y tenia
dos empleados.

La victima habia trabajado para la empresa durante unos dos afios y medio como
contratista privado. Sélo trabajaba cuando era necesario. La victima tenia una llave
del taller y entraba y salia cuando queria.

La empresa no contaba con un programa de seguridad ni con un Programa de Prevencidn
de Lesiones y Enfermedades (IIPP). La empresa no tenia un programa de capacitacidn
que proporcionara capacitacidn en seguridad a los empleados. La victima tenia
experiencia en el mantenimiento y la reparacién de embarcaciones. Segun el
propietario de la empresa, la victima habia sido representante técnico de un
importante fabricante de motores fuera de borda en Florida durante muchos afios e
impartia clases de seguridad en la navegacién.

Investigacion

E1l lugar del incidente era un taller de mantenimiento y reparacién de embarcaciones
remolcadas. El dia del incidente, la victima acudié al taller y entrd con su propia
llave. La victima colocé una bateria marina en el suelo del taller, cerca de un
cargador de baterias y de la embarcacién de un cliente. La victima estaba intentando
conectar un cargador de baterias a una bateria marina cuando la bateria explotd. La
explosién prendié fuego a la embarcacién del cliente y a la victima. La victima
intentdé apagar el fuego en la embarcacién, aunque él mismo estaba ardiendo. Los
transelntes vieron el fuego y llamaron al 911. Los paramédicos y los bomberos
llegaron y trataron a la victima, y luego la trasladaron a un hospital local donde
murié a causa de sus heridas.

Causa de la muerte

La causa de la muerte, segun el certificado de defuncién, fueron las quemaduras
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térmicas.



